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DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A
CABO LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA DE DETERMINADAS
INSTALACIONES TERMICASDE EDIFICIOS

Decreto 10/2014, de 6 de febrero, del Consgo de Gobierno, por € que se aprueba €
procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas
instalaciones térmicas de edificios. (1)

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone en su articulo 12.2 que las
instalaciones, equipos y productos industriales deberdn estar construidos o fabricados de
acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentacién que podrd establecer la
obligacion de comprobar su funcionamiento y estado de conservacién o mantenimiento
mediante inspecciones periodicas. Ademés, en su articulo 12.5, esta Ley habilita a las
Comunidades Autonomas con competencia legislativa en materia de industria a introducir
requisitos adicional es respecto de las instal aciones que radiquen en su territorio.

La Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consgo de 19 de mayo de
2010, relativa ala eficiencia energética de | os edificios, que derogd la Directiva 2002/91L/CE, de
16 de diciembre, con efectos de 1 de febrero de 2012, impone a los Estados miembros la
obligacion de establecer una inspeccion periddica de eficiencia energética de las instalaciones
de caefaccion y de aire acondicionado asi como la obligacién de velar para que estas
inspecciones se reaicen de manera independiente por técnicos cualificados o acreditados, tanto
s actian de forma autbnoma como si estén contratados por entidades publicas o empresas
privadas.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado mediante €l
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, traspuso parcialmente la Directiva 2002/91/CE.
Posteriormente, las directrices de la Directiva 2010/31/UE, en lo referente a la inspeccion
peridédica de eficiencia energética de las instalaciones térmicas, se han incorporado al
ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por € que se
modifican determinados articul os e instrucciones técnicas del RITE.

El texto actualmente vigente del RITE establece que las instalaciones térmicas se
inspeccionaran periddicamente alo largo de su vida (til, con € fin de verificar el cumplimiento
de la exigencia de eficiencia energética. La IT 4 determina las instalaciones que deben ser
objeto de inspeccion periddica, asi como los contenidos y plazos de estas inspecciones, y los
criterios de valoracion y medidas a adoptar como resultado de las mismas, en funcion de las
caracteristicas de la instalacion. En cuanto a la habilitacion de los agentes que lleven a cabo
estas inspecciones periddicas de eficiencia energética, e articulo 31.2 del RITE remite a la
cuaificacion o acreditacion por las Comunidades Autoénomas de los agentes autorizados para
[levar a cabo estas inspecciones.

El Decreto se estructura en tres capitulos que regulan las particularidades del
procedimiento, los agentes que intervienen en & mismo, los agentes que controlan su
cumplimiento y la periodicidad del calendario de inspecciones y el régimen sancionador. El
objeto del decreto es desarrollar € procedimiento parallevar a cabo las inspecciones periddicas,
precisar e alcance de las actuaciones con el objeto de garantizar los derechos de los
consumidoresy la eficacia de las inspecciones.

En la habilitacion de agentes prevista en este decreto se ha considerado Util aprovechar
lainfraestructura de seguridad industrial existente y dar cabida a las empresas mantenedoras de

1. BOCM de 10 de febrero de 2014.
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instalaciones térmicas, en las condiciones que garantizan su independencia, de manera que tenga
el minimo coste para los ciudadanos. A este mismo fin también es conveniente adaptar la
periodicidad de las inspecciones, respetando la frecuencia minima establecida en la
reglamentacién estatal.

Se ha considerado conveniente para velar por |a seguridad de |os ciudadanos incorporar
a este Decreto una disposicion adicional para anticipar el final de la disposicion transitoria Unica
del Rea Decreto 238/2013, de 5 de abril, que permite que durante cinco afios se sigan
instalando aparatos de camara de combustion abierta y tiro natural en la sustitucion de
determinados aparatos a gas para produccién de agua caliente sanitaria.

El Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley
Organica 3/1983, de 25 de febrero, establece en su articulo 26.3.1 que de acuerdo con las bases
y la ordenacion de la actividad econdmica general y la politica monetaria del Estado,
corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos de lo dispuesto en los articulos 38, 131
y en las materias 11.% y 13.% del apartado 1 del articulo 149 de la Constitucion, la competencia
exclusiva, entre otras, en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas alalegidacion de minas, hidrocarburosy energia nuclear.

En cumplimiento alo dispuesto en el articulo 25.h) de laLey 11/1998, de 9 de julio, de
Proteccion de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, € presente Decreto ha sido
sometido ainforme por el Consgo de Consumo.

En su virtud, a propuesta del Consgjero de Economia y Hacienda, de acuerdo con €
Consgjo Consultivo de la Comunidad de Madrid y previa deliberacion del Conseglo de Gobierno
en su reunion del dia 6 de febrero de 2014,

DISPONE

CAPITULOI

Disposiciones generales
Articulo 1.- Objeto

El presente Decreto tiene por objeto establecer el calendario inicial y la periodicidad de
las inspecciones periddicas de eficiencia energética de las instal aciones térmicas de los edificios
de potencia util nominal superior a 70 kW, desarrollar su procedimiento y determinar los
requisitos que deben cumplir los agentes cualificados parallevarlas a cabo.

Articulo 2.- Definiciones

A los efectos del presente Decreto se entendera por:

a) Empresa mantenedora: Es la persona fisica o juridica que realiza € mantenimiento y
la reparacién de las instalaciones térmicas y que redine los requisitos establecidos en € capitulo
VIl del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado mediante e
Real Decreto 1027/2007, de 20 dejulio.

b) Instalacién térmica: Instalaciones fijas de climatizacién (calefaccion y aire
acondicionado) y de produccién de agua caliente sanitaria destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico de las personas. Se excluyen las instalaciones térmicas de procesos
industriales, agricolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de | as personas.
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c) Inspeccion periddica de eficiencia energética: Evaluaciones y verificaciones llevadas
a cabo por los diversos agentes cualificados en este decreto en las instalaciones alo largo de su
vida util con @ fin de verificar e cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética
establecidasen €l RITE.

Articulo 3.- Ambito de aplicacion

El contenido del presente Decreto es de aplicacion a las instalaciones térmicas de los
edificios, nuevas o existentes, con generadores de calor o frio de potencia Util nominal superior
a70kw.

Articulo 4.-Obligaciones de lostitulares o usuarios de instalaciones térmicas en edificios

Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instal aciones térmicas incluidas dentro
del &mbito de aplicacion de este decreto tendrén las siguientes obligaciones:

a) Permitir el acceso a las instalaciones a los servicios técnicos de la Direccién General
con competencia en materia de energia, a las Entidades de Inspecciéon y Control Industrial u
otros agentes que actlen, debidamente acreditados, ainstancia de dicha Direccion General .

b) Facilitar, en todo caso, la informacion y documentacion necesaria para que € agente
cualificado readlice la ingpeccion o para que € agente que redlice el control pueda cumplir su
tarea.

¢) Comunicar a la empresa mantenedora con la que tenga suscrito el contrato de
mantenimiento de lainstal acién térmicalafecha prevista en la que se va a efectuar lainspeccién
periddica de eficienciaenergética o € control de lainspeccién periddica

Articulo 5.- Obligaciones de las empresas mantenedoras

La empresa mantenedora con la que se haya suscrito € contrato de mantenimiento de la
instalacion térmica deber&:

a) Comunicar a titular del contrato de mantenimiento la obligacion de redizar la
inspeccion periddica y el control periodico de la inspeccion de eficiencia energética en los
plazos que correspondan.

b) Acompaiar a agente cudificado elegido para la redizacion de la inspeccion
periddica de €ficiencia energética, asi como a facilitarle la informacién y documentacién
necesaria para su correcta gjecucion.

c) Acompafiar a la Entidad de Inspeccion y Control Industrial o a técnico titulado
certificado elegido para la reaizacion del control de la inspeccion asi como a facilitarle la
informacion y documentacion necesaria para su correcta gjecucion de la misma.

d) En caso de ser contratada para redizar la inspeccién periodica de una instalacion
térmica que mantenga debera informar a titular del contrato de mantenimiento que esta
actuacion se rediza de manera independiente al mantenimiento de lainstalacion y que €l titular
puede eegir libremente cualquier agente cudificado de los definidos en e articulo 6 del
presente Decreto para su realizacion.

CAPITULOI
I nspecciones periddicas de eficiencia ener gética

SECCION 12 INSPECCIONES

Articulo 6.- Agentes cualificados
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1. Podrén tener la consideracién de agentes cualificados para redizar las inspecciones
periddicas de eficiencia energética:
a) Empresas mantenedoras de instal aci ones térmicas.

b) Organismos de Control Autorizados, acreditados en €l campo reglamentario de las
instalaciones térmicas de los edificios.

¢) Técnicos titulados que estén en posesion de cualquiera de las titulaciones académicas
y profesionales habilitantes para la redizacion de proyectos de instalaciones térmicas y que
dispongan de un certificado de cudlificacion individua expedido por una entidad de
certificacién de personas acreditada de acuerdo con e Rea Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, y segiin lanorma UNE-EN-1SO/IEC 17024.

2. Agquellos agentes cualificados que pretendan redizar inspecciones periddicas de
eficiencia energética deberan comunicar sus datos (nombre o razon social, direccion, correo
electronico y teléfono) de manera previa a la Consgeria competente en materia de energia.
Ademés, deberd comunicar cualquier modificacidn que se produzca en el plazo maximo de seis
dias. Dichos datos se incluiran en un listado que serd accesible a los ciudadanos a través de la
pagina web www.madrid.org.

3. Seran obligaciones de los agentes cualificados para realizar inspecciones periédicas
de eficiencia energética:

a) Redizar las inspecciones de manera independiente con respecto del resto de
actuaciones, incluidos e disefio, direccion de obra, mantenimiento, instalacion, o reparacion,
que realice o0 haya reaizado para @ titular o usuario de lainstalacion que inspeccione. A tal fin
deberd, en los términos que se establecen en el presente decreto, informar al titular o usuario
sobre su libertad para elegir tanto € agente cuadificado que redlice la inspeccién como la
empresa que acometa las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética que se recojan
en el informe de inspeccidn en caso de que decida aplicarlas en lainstalacion.

b) Custodiar la documentacién relativa a la eficiencia energética de las instal aciones que
hubiesen inspeccionado durante un periodo de diez afios desde su realizacion.

c) Remitir, en su caso, a 6rgano competente en materia de energia los resultados
correspondientes a las inspecciones periddicas de eficiencia energética que redicen, en €
formato y con la periodicidad que se establezcan mediante Orden de la Consgjeria competente
en materia de energia.

Articulo 7.- Procedimiento

1. El titular de la instalacion encargard la realizacion de la inspeccion periodica de
eficiencia energética, dentro del plazo establecido en €l articulo 8, a agente cualificado que dija
libremente.

2. El agente cudificado que redlice la inspeccién consignara en un informe, por
duplicado, que incluya recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad de la
eficiencia energética de la instalacion inspeccionada, los resultados de las actuaciones y
verificaciones que afecten a la eficiencia energética de la instalaciéon. Una copia del informe la
custodiara el agente cuaificado y la otra se entregara al titular para que este pueda conocer
claramente, a menos, € resultado de lainspeccion relativo a

a) El andlisisy evaluacion del rendimiento y dimensionado del generador en funcion de
su potencia térmica nominal instalada en comparacion con la demanda térmica a satisfacer por
lainstalacién, asi como valoracion entre e rendimiento obtenido y un generador de esas mismas
caracteristicas de nueva adquisicion, o bien, un generador de diferentes caracteristicas que
mejore el rendimiento o aproveche el uso de energias renovables.
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Una vez redizada la evaluacion del dimensionado del generador, no serd necesario
repetirla a no ser que se haya realizado agin cambio en el sistema o0 en la demanda de
calefacciéon o refrigeracion del edificio.

b) Las bombas de circulacion o ventiladores.

c) Los sistemas de distribucion incluyendo su aislamiento, si discurre por locales no
climatizados.

d) Los emisores.
€) Los sistemas de regulacion y control.

f) En su caso, la verificacion de los sistemas de evacuacion de gases de la combustion y
del correcto funcionamiento del quemador de la caldera.

g) Aportacion de energias renovables 0 cogeneracion, en caso de existir, en la
produccion de calor o frio y la contribucién minima en la produccién de agua caliente sanitaria.

h) Verificacion de los resultados del programa de gestion energética que se establece en
lalT 3.4 paraverificar la evolucion de los resultados.

i) Las recomendaciones de mejoras o modificaciones en la instalacion asi como en su
uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

j) Lacdlificacion de la ingtalacion de acuerdo con el RITE, para la que se considerard
como:

1.° Aceptable: Si & rendimiento a potencia (til nomina de los generadores de calor
tiene un valor no inferior a 80 por 100 y el Coeficiente de Eficiencia Frigorifica (EER)
de los generadores de frio tiene un valor no inferior a 2.

2.° Condicionada: Si €l rendimiento a potencia (til nominal de los generadores de calor
tiene un valor inferior al 80 por 100 o & Coeficiente de Eficiencia Frigorifica (EER) de
los generadores de frio tiene un valor inferior a 2.

3.° Negativa: Cuando se aprecie en lainstalaciéon alguna circunstancia que suponga un
peligro inmediato para la seguridad de las personas, los bienes o @ medio ambiente,
independientemente del rendimiento.

3. En caso de que €l agente cualificado elegido para realizar lainspeccion periddica de
eficiencia seala empresa mantenedora con la que se ha suscrito el contrato de mantenimiento de
la instalacion térmica, en las dos copias dd informe de inspeccion mencionado en el apartado
anterior constara expresamente la frase “Conozco que no estoy obligado a acometer las
recomendaciones de megjoray que las puede realizar una empresa diferente ala que ha realizado
esta inspeccion”, escrita a tamafio suficientemente legible, bgjo la que € titular o usuario de la
instalacion haré constar su conformidad mediante la frase “Conforme el cliente”, escrita de su
puiio y letra, y su firma

4. Mediante Orden de la Consgjeria competente en materia de energia se establecerén
los modelos de informes a utilizar por los agentes cualificados que realizan la inspeccion
periédica de eficiencia energética asi como periodicidad y € formato para la comunicacién a
organo competente de los datos relativos a las inspecciones realizadas.

Articulo 8.- Periodicidad

1. Laperiodicidad de la inspeccién periddica de eficiencia energética de |os sistemas de
calefaccion y produccidn de agua caliente sanitaria que empleen exclusivamente como energia
para sus generadores de calor combustibles gaseosos o fuentes de energia renovables sera de
cuatro afos, la primera de ellas alos cuatro afios de |a puesta en servicio de lainstal acion.
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2. Laperiodicidad de la inspeccion periddica de eficiencia energética de |os sistemas de
calefaccion y produccién de agua caliente sanitaria que empleen para sus generadores de calor
otras fuentes de energia diferentes a combustibles gaseosos o fuentes de energia renovables sera
de dos afios, la primera de ellas alos dos afos de |a puesta en servicio de lainstalacion.

3. Laperiodicidad de la inspeccion periddica de eficiencia energética de |os sistemas de
aire acondicionado sera de cinco afios, la primera de €llas a los cinco afios de la puesta en
servicio delainstalacion.

SECCION 22 CONTROL DE LA INSPECCION
Articulo 9.- Agentes cualificados

1. El control de lainspeccion periddica de eficiencia energética se podra redizar por los
siguientes agentes:

a) Entidades de Inspeccion y Control Industrial, acreditadas en el campo reglamentario
para redizar las inspecciones de eficiencia energética de instalaciones térmicas, que hayan
solicitado participar € procedimiento de control de la inspeccion periédica de instalaciones
térmicas de edificios previsto en el apartado 2.

b) Técnicos titulados con competencias en el ambito de las instalaciones térmicas que
dispongan de un certificado de cudificacion individua expedido por una entidad de
certificacion de personas acreditada, de acuerdo con €l Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, y segun la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024 y que hayan solicitado participar en el
procedimiento de control de la inspeccién periddica de instalaciones térmicas de edificios
previsto en € apartado 2. El certificado de cualificacion individual se renovara al menos cada
cinco afios, y e técnico titulado encargado del control no podra haber participado ni en la
redaccion del proyecto ni en la direccion de la obra, ni estar vinculado a mantenimiento de la
instalacion.

2. Los agentes que quieran redizar controles de las inspecciones periddicas de
eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios deberan presentar una solicitud
ante el centro directivo competente en materia de energia en la que se declarara

a) En € caso de una Entidad de Inspeccion y Control Industrial, estar acreditado en €l
campo reglamentario de |as inspecciones de eficiencia energética de instal aciones térmicas.

b) En € caso de un técnico titulado, disponer de un certificado de cualificacion
individual expedido por una entidad de certificacion de personas y cumplir e resto de
condiciones establecidas en €l apartado 1 letra b) de este articulo.

¢) Aceptar las obligaciones establecidas en € presente Decreto.

d) Los datos de contacto (nombre o razon socia, direccion, correo electronico y
teléfono). Dichos datos se incluiran en un listado que seré accesible alos ciudadanos a través de
la pagina web www.madrid.org.

Articulo 10.- Procedimiento

1. El titular de la instalacion encargaré la redizacion del control de la inspeccion
periddica de €eficiencia energética, dentro del plazo establecido en el articulo 11, a agente de los
citados en el articulo 9 que elijalibremente.

Pondr4 a disposicion de este agente la documentacion relativa a mantenimiento e
inspeccion periddica de eficiencia energética de la instalacion que se haya generado desde €
anterior control.

2. El control de lainspeccion periédica de lainstalacion térmica consistird en:
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a) La verificacion del cumplimiento de la realizacidon de la gestion energética de la
instalacion establecida en la IT 3.4 y de la inspeccion periddica de eficiencia energética
establecidaen lalT 4 desde e anterior control de lainspeccién.

b) La verificacion de la coherencia de los resultados del programa de gestion energética
establecidaen laIT 3.4 y de las inspecciones periddicas de eficiencia energética establecida en
laIT 4 realizados desde € anterior control de la inspeccidn con la eficiencia energética de la
instalacion en el momento del control.

c) La verificacion de la coherencia de los resimenes de los consumos anuales
registrados (de combustible, energia eléctrica, agua caliente sanitaria, totalizacién de los
contadores individuales de agua caliente sanitaria y energia térmica), en los certificados de
mantenimiento desde e anterior control de la inspeccion con las lecturas de los consumos
verificables en e momento del control.

d) La verificacion de la coherencia de los resimenes de las aportaciones de energia
renovables o cogeneracion, si las hubiere, registrados en los certificados de mantenimiento
desde e anterior control de la inspeccion con las lecturas de las aportaciones verificables en el
momento del control.

€) La comunicacion de las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética de la
instalacion.

3. El control de la inspeccion periddica de eficiencia se redlizara sobre las partes
accesibles de la instalacion y sus resultados se consignaran en el modelo de informe que a tal
efecto se aprobara mediante Orden de la Consgeria competente en materia de energia, que
incluird un estadillo de las operaciones de control |levadas a cabo y su resultado, asi como €
andlisis y evaluacion del rendimiento y dimensionado del generador. El agente que lleve a cabo
e control de la inspeccion periddica de eficiencia energética emitira un informe de inspeccién
de €ficiencia energética por duplicado, del que guardara una copia entregando otra a titular o
usuario que recogera, como minimo, los siguientes datos:

a) Datos del titular o usuario de lainstalacién: Nombre y apellidos o razon social.
b) Datos del emplazamiento de lainstalacién.
¢) Datos del generador: Potencia, marca, modelo.

d) Resultado del andlisis del dimensionado y del rendimiento del generador, expresado
en tanto por ciento.

€) Evaluacion del estado del resto de la instalacion de calefaccion o aire acondicionado,
asi como recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de la misma.

f) Instalacion de energias renovables y cogeneracion, en € supuesto de existir.
0) Datos del agente que lleva a cabo lainspeccion: Razon social, CIF y domicilio social.

h) Fechay firmade los intervinientes.
Articulo 11.- Periodicidad

El control de la inspeccién periddica de eficiencia energética se redlizard cada doce
anos, el primero de ellos alos doce afios de la puesta en servicio de lainstalacion.

Articulo 12.- Registro de la documentacion relacionada con las inspecciones periddicas

1. Las Entidades de Inspeccién y Control Industrial y los técnicos titulados certificados
gue hayan solicitado participar en el control de la inspeccion periddica de las instalaciones
térmicas estaran obligadas a registrar la informacién contenida en cada expediente de inspeccion
en la formay soporte que establezca € centro directivo competente en materia de energiay a
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realizar las actuaciones necesarias para poner esta informacion a disposicion de este centro
directivo, quien, en su caso, podrarealizar consultas en tiempo real por viatelemética.

2. Las Entidades de Inspeccién y Control Industria y los técnicos titulados certificados
archivardn y conservardn la documentacion que corresponda a los controles de inspeccién
realizados por €llas de modo que estén claramente identificados y dispuestos para su consulta o
recuperacion, quedando siempre a disposicion del 6rgano competente en materia de industria
durante un periodo de quince afios desde la realizacién de la inspeccién.

CAPITULO I
I nfraccionesy sanciones

Articulo 13.- Infraccionesy sanciones

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto se sancionaran conforme a lo
establecido en laLey 21/1992, de 16 dejulio, de Industria.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Agentes cualificados o acreditados en otras Comunidades Autbnomas

Las entidades 0 agentes que hayan sido cualificados o acreditados por 6rganos
competentes de otras Comunidades Autonomas para redizar inspecciones periddicas de
eficiencia energética de instalaciones térmicas podran redizar dichas inspecciones en la
Comunidad de Madrid, quedando obligados a las prescripciones establecidas en € presente
Decreto.

Segunda.- Calentadores atmosféricos

Esta prohibida la instalacién de aparatos a gas para la produccién de agua caliente
sanitaria (calentadores) de hasta 70 kW de potencia térmica nominal detipo B, excepto los B3x,
establecidos en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN: 2012, savo s se sitUan en locales que
cumplen los requisitos establecidos para las salas de méquinas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Unica

Inspeccion periddicay control de lainspeccion periddica de instal aciones existentes de
potencia Util nominal superior a 70 kW
1. La primera inspeccion periddica de eficiencia energética de instalaciones existentes

se efectuara antes de la fecha que se indica a continuacién, segiin €l tipo de instalaciones, su
antigliedad y la energia que utilicen sus generadores de calor:

FECHA LIMITE PARA REALIZAR LA PRIMERA INSPECCION DE
INSTALACIONESDE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

EXISTENTES
Tipode Fecha de puesta en servicio
energiade Ent Ent o
los ntre ntre Entre .
generadores ?y]tffggil Vy198ly | 111999y 1/1/2008 y Algz/tzlgld?)el
decalor 1/1/1999 1/1/2008 15/4/2013
Gaseso 15/10/2014 | 15/04/2015 15/04/2016 15/04/2017 A los 4 afios de
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renovables la
fecha de puesta
en servicio

A los 2 afios de
lafechade
puesta en
Servicio

Otros 15/10/2014 | 15/10/2014 15/04/2015 15/04/2015

FECHA LIMITE PARA REALIZAR LA PRIMERA INSPECCION DE
INSTALACIONESDE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES

Fecha de puesta en servicio

Antesdd Entre 1/1/1981 A partir del
Entre 1/1/1999y 15/4/2013
1/1/1981 y 1/1/1999 Y 15/4/2013
A los5 afiosdela
15/04/2016 15/04/2017 15/04/2018 fecha de puestaen
servicio

2. El primer control de la inspeccidn periddica de instalaciones existentes se efectuara
durante el afio natural en que se cumplan doce afios de la puesta en servicio de lainstalacion. En
caso de que lainstalacion se hubiera puesto en servicio hace mas de doce afios el primer control
de la inspeccion periodica se redizard en los plazos que se establecen a continuacion desde la
entrada en vigor del presente Decreto:

a) Un arfio parainstalaciones puestas en servicio antes del 1 de enero de 1981.

b) Dos afios para instalaciones puestas en servicio entre el 1 deenero de 1981y e 1 de
enero de 1999.

c) Tres afios para instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1999y € 1 de
enero de 2008.

3. La periodicidad de las siguientes inspecciones y controles de inspeccion se redlizard
conforme |o establecido en los articulos 8 y 11 respectivamente.
DISPOSICIONES FINALES

Primer a.- Habilitacion normativa

Se faculta d titular de la Consgjeria competente en materia de energia para dictar las
disposiciones que sean necesarias parala gecucion y desarrollo del presente Decreto.

[Por Orden de 30 de julio de 2014, de la Consgjeria de Economia y Hacienda,
se desarrolla e procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de
eficiencia energética de determinadas instal aciones térmicas de los edificios y
se aprueban los model os de informe]

Segunda.- Entrada en vigor

El presente Decreto entrara en vigor a los seis meses de su publicacion en €l Boletin
Oficia delaComunidad de Madrid, salvo la disposicion adiciona segunda, que entrard en vigor
al diasiguiente a de dicha publicacion.




